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PROTOKOL O SKUSKACH & 3715/2023

Cbjednavatel a adresa:  OBEC STREZENICE Potet stran: |
Skolska 152/1 Pocet listov * |
020 01 Vzorka ¢islo: 3715/2023
Predmet skusky : 1 x minerédlna voda
Datum odberu a ¢as dorucenia vzorky : 19.06.2023, 13:00 hod.
Teplota vzorky pri prijme : 6,7°C
Spbsob a ¢as odberu vzorky : zakaznik — (Ing.Pavlis)
Vysledok sku$ok vykonanych v dfioch : 19.06.2023 — 22.06.2023
Oznatenie vzoriek podla Ziadanky na vysetrenie: 3715 /2023
Nazov vzorky : Minerélna voda — odb.mzesto : Keblie
neistota
ukazovatel jednotka vysledok merania * metoda A/N
i Uik=2)
Skupina znakov : fyzikilno - chemické
Dusitany (NO7) mg/l < (0,020 - STN EN 26777 A
Dusi¢nany (NOy) mg/l 1,06 24 % STNISO 7890 -3 A
Amdnne idny (NH,) mg/l 6.21 2% STNISO 71501 A
pH - 6,28 2% STN 99 5000 A
Elektrol.vodivost’ (25°C) mS/m 252 4 % STN EN 27888 A
Zelezo (Fe,.) mg/l 36,5 2% ST ISO €332 A
Mangin (Ma™) mg/l 0,317 4% STN ISO 6333 A
Sirany (SO, ") mg/l 60,2 - MOD STN 1S0O 9280 N
Vaonik (Ca™ ) mg/l 195 2% STN ISO 6058 A
Horcik (Mg™) mg/i 61 2% STN [SO 6059 A
Chiloridy (CI) mg/l 58,9 9 % I STN 150 9297 A
Uhligitany (CO;™) mg/l <5 , - ! STN 83 0520 &.35 N
Hydrogénuhligitany (HCO;') mg/| 3300 | . | STN 83 0520 ¢.35 N

Datum vystavenia protokolu: 22.06.2023 .
Za spravnost vysledkov zodpoveda: Ing. Pijak MVDr. Sveckofy:
Schvaluje: Riaditel’ SkuSobne VEIFLAB, s.r.o
Pripis dostane: OBEC STREZENICE
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